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Detalhes da Captação
(Escala 1:75)

Detalhes do Conjunto Motobomba
(Escala 1:25)

Detalhes da Escada de
 Acesso às Bombas

(Escala 1:25)

Vistas da Casa das Bombas
(Escala 1:75)
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ASSENTAMENTO DA TUBULAÇÃO
(Sem escala)

ABASTECIMENTO D'ÁGUA COMPLETO - ADC
MUNICÍPIO: TAVARES/PB (ZONA RURAL)

COMUNIDADES BENEFICIADAS: DOMINGOS FERREIRA

Vazão de Cálculo:
(24h) 1,590 l/s
         5,724 m³/h
       137,373 m³/dia
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O esquema de instalação segue o padrão proposto neste detalhe,
conforme as entradas e saidas das tubulações. Pode haver variação
no posicionamento das tubulações, conforme o modelo de caixa d'água utilizado.

ATERRAMENTO

ESQUEMA ELÉTRICO QUE LIGA/DESLIGA UMA BOMBA ELÉTRICA USANDO BOIAS ELETRONÍVEL

Reservação:
        Consumo máximo diário:

1,590 l/s ; 95,4 l/min ; 137,373 m³/dia
    Volume reservação mínima:  45 m³
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PROJETO GEOMÉTRICO

Obs: As cotas indicadas referem-se às cotas do terreno, a
adutora/rede estão a 1,00 metro abaixo das respectivas
cotas.

Detalhes da Reservação
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DETALHE DO LOCAL DO DOSADOR
(Sem escala)

ABASTECIMENTO D'ÁGUA COMPLETO - ADC
MUNICÍPIO: TAVARES/PB (ZONA RURAL)

COMUNIDADES BENEFICIADAS: DOMINGOS FERREIRA C
O

P
P

R
C

20
24

00
03

2V
07

Assinado com senha por [COP54552] [SENHA] MARIA CARMEM FERREIRA DE LIMA em 17/01/2024 -
15:41hs e [COP71512] [SENHA] ELISANE ABRANTES DE SOUSA LUZ em 18/01/2024 - 09:54hs.
Documento Nº: 4288165.32922201-9373 - consulta à autenticidade em
https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=4288165.32922201-9373

G
ov

er
no

 do Estado da Paraíba

C
OOPERARPB

1417



SE

SW

NW

NE

W

E

S

N

nº 1

nº 2

nº 3

nº 4

nº 5
nº 6

nº 7

nº 8 nº 9

nº 10

nº 11

nº 12

nº 13

nº 14
nº 15

nº 16

nº 17

nº 18

nº 19

nº 20

nº 21

nº 22

nº 23

nº 24

nº 25

nº 26

nº 28 nº 27

nº 29

nº 30

nº 31

nº 32

nº 33

nº 34

nº 35

nº 36

nº 38

nº 42

nº 41
nº 40

nº 39

nº 37

nº 43

nº 44

nº 45

SESW

NW NE

W E

S

N

SESW

NW NE

W E

S

N

SESW

NW NE

W E

S

N

SESW

NW NE

W E

S

N

ELABORAÇÃO :

ADC - PROJETO GEOMÉTRICO
GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA

  PROJETO COOPERAR - PARAÍBA / BRASIL
PROGRAMA PARAÍBA RURAL SUSTENTÁVEL

ELABORAÇÃO :

ADC - PROJETO GEOMÉTRICO
GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA

  PROJETO COOPERAR - PARAÍBA / BRASIL
PROGRAMA PARAÍBA RURAL SUSTENTÁVEL

ABASTECIMENTO D'ÁGUA COMPLETO - ADC
MUNICÍPIO: TAVARES/PB (ZONA RURAL)

COMUNIDADES BENEFICIADAS: DOMINGOS FERREIRA

Adutora e Rede de Distribuição
Escala: 1:1250

Vazão de Cálculo:
(24h) 1,590 l/s
         5,724 m³/h
       137,373 m³/dia

COORDENADAS UTM DO ESTAQUEAMENTO

Obs.: Devido à topografia da região, será necessário instalar pressurizadores em
algumas casas para que seja possível elevar a água para suas respectivas
caixas d´água.  São elas:
                     UTM X          UTM Y
Casa 5 :     618829.3925     9154525.2099
Casa 71:    619996.3940    9155574.1097
Casa 72:    620042.3431    9155545.6365
Casa 73:    619998.9517    9155516.3693
Casa 74:    619979.8361    9155523.3949
Casa 75:    619989.5371   9155492.9510
Casa 77:    620126.0515   9155482.4763

Obs: As especificações dos diâmetros DN
dos tubos podem variar de acordo com a
marca e modelo da bomba a ser instalada.

Obs: As cotas indicadas referem-se às cotas
do terreno, a adutora/rede estão a 1,00
metro abaixo das respectivas cotas.

Dr = 0,052m           :  Diâmetro de recalque;
   t = 24hs                : Quantidade de horas de funcionamento no dia;
 Q = 0,001590 m³/s : Vazão de projeto.
Diâmetro de recalque adotado: DN65
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