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Laje de Tampa da Cisterna
em Concreto armado
Esp Total = 0,07 m

Tampa de Inspeção
em Chapa Galvanizada
nº 14 com alça e cadeado

Vam da Calha

Extravasor

Furo d=0,08m para instalação da bomba
manual (lado a definir por cisterna) 
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Laje de cobertura da Cisterna
em Concreto armado
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Piso Cimentado com
em Argamassa de 
cimento e areia Traço 1:3,5
esp = 0,05 m i=2%

Laje de fundo em concreto
simples esp = 0,05 m

Terreno natural Terreno natural

(N.A.)-1.45

(N.A.)+0.00

(N.A.)+0.82

Cisterna
Volume= 16.000,00 litros

Tampa de Inspeção 
em aço galvanizado
chapa 14 com alça e
cadeado nº 40

Paredes da Cisterna
em placas de concreto
Espessura total = 0,10 m

Nível do Solo

Saída do Extravasor
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Volume =  16.000,00 litros

3,00

Alvenaria em placas de cimento
(0,35mx0,40mx0,06m)

ø 4.26Entrada de
água

Aterro Compactado
em torno da Cisterna

Luva de correr com
Anel de Vedação na
placa superior

Solo Natural

Solo Natural
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Laje de tampa em 
concreto pré moldado
com espessura = 5 cm
e 2 cm de regularização

Tampa de Inspeção 
em aço galvanizado
chapa 14 com alça e
cadeado nº 40

Nível da água
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Laje de fundo em concreto simples
esp = 0,05 m

Placas de concreto
(0,35mx0,40x0,06m)

Paredes e piso 
impermeabilizadas

Base para o Balde

Viga de Sustentação da Laje
de coberta em concreto armado
(0,10m x 0,20 m)

1.
12

Tampa da Cisterna em Aço 
Galvanizado nº 14 com alça

Cadeado Nº40 

Laje de Coberta da Cisterna
em concreto armado

Nível do Solo

Extravasor com cap
d=100mm perfurado
e tela mosquiteiro

Calha de PVC
com suportes

Base para balde

Cap com furo
central

Filtro de particulas sólidas
conforme det. em anexo

Junção 100 x 100

Armazenamento
de primeiras
águas

Entrada superior para bomba
manual
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04 Fiadas de arame
12 BWG por fiada de
placa

PLACAS 01 E 04 PLACAS 02 E 05 PLACAS 03 E 06
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04 Fiadas de Arame
12 BWG por fiada 
de placa
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Planta de coberta da Cisterna1

1 : 25

Corte transversal Cisterna2

Conexões

Descrição Diâmetro Quantidade

Joelho 90º PVC para drenagem de águas pluviais DN 100 100 mmø-100 mmø 3
Standard 100 mmø-100 mmø 3
Standard 100 mmø 1
Standard 100 mmø-100 mmø 2
Standard 100 mmø-100 mmø-100 mmø 1

Tabela de Tubos

Descrição Quantidade Comprimento Diâmetro Nominal

Tubo - Esgoto - Série Normal 5 2.27 100 mmø
Tubo de Drenagem de águas pluviais 100 mm 2 1.98 100 mmø
Tubo PVC Soldável DN 40 mm 1 2.61 100 mmø
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Planta Baixa da Cisterna5

1 : 25

Corte Longitudinal Cisterna3
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Vista da Cisterna4

Desenho:Escala:

Folha:

LOCALIDADE BENEFICIADA:

PROPRIETÁRIO:

TIPO DE AÇÃO: DATA:

Referência para arquivo

Revisão

Responsável Técnico pelo Projeto:PROJETO COOPERAR

/01

Informações Complementares:

ENDEREÇO:
AV. Pres Epitácio Pessoa, 4756-Cabo Branco João Pessoa-PB 
CEP 58045-000

Comunidades Rurais pertencentes a área de 
Abrangência do PB Rural Sustentável

Construção de Cisternas de Placas 16.000 litros

Engº Civil
CREA: 
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Projeto de Sistema de Reservação de Água
Potável através de Cisterna de Placas
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Placa 027
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Placa 038
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Placa 049
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Placa 0510 1 : 25

Placa 0611

Planta baixa da Cisterna
Corte Longitudinal da Cisterna
Corte Transversal da Cisterna
Vista da Cisterna
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Placa 01 e 03 - ferragem12
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Placa 02 e 05 - Ferragem13
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Placa 03 e 06 - Ferragem14
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Detalhe de Viga - Ferragem15

Quadro de Ferros

Quant. Nº Bitola Comp unit (m)

N1
N2
N3
N4
N5
N6
N7
N8
N9
N10
N11
N12
N13
N14
N15
N16
N17
N18
N19
N20
N21
N22
N23
N24
N25
N26
N27
N28
N29
N30
N31
N32
N33
N34
N35
N36
N37
N38
N39
N40
N41
N42

2
2
2
2
2
2
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2
2
2
2
2
2
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2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
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44

1/4"
1/4"
1/4"
1/4"
1/4"
1/4"
1/4"
1/4"
1/4"
1/4"
1/4"
1/4"
1/4"
1/4"
1/4"
1/4"
1/4"
1/4"
1/4"
1/4"
1/4"
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1/4"
1/4"
1/4"
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1/4"
1/4"
1/4"
1/4"
1/4"
1/4"
1/4"
1/4"
1/4"
1/4"
1/4"
1/4"
1/4"
4.20mm

480
809,1

1012,6
1163,5
1280,3
1371,3
1441,6
1027,7
1003,6
964,3
908,6
834,4
738,6
615,9
456,5
238,2
986,5
849,4

1513,1
1540,6
1556,6
1424,6
1369
949,3
830,6
676,9
468,7
664,2
464,9
178,8
146,1
997,9
963,9
908,2
834

738,2
615,5
456,1
237,8
3317
2825
480

Totais (m)

960
1618,2
2025,2
2327

2560,6
2742,6
2883,2
2055,4
2007,2
1928,6
1817,2
1668,8
1477,2
1231,8

913
476,4
17757
1698,8
3026,2
3081,2
3113,2
2849,2
2738

1898,6
1661,2
1353,8
937,4

1328,4
929,8
357,6
292,2

1995,8
1927,8
1816,4
1668

1476,4
1231
912,2
475,6
13268
11300
21120
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Vista dos Arames 12 BWG16
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Cisterna Finalizada18
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Detalhe da Tampa da Cisterna19
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Planta de Fôrmas20

Perspectiva das Formas21

1 : 1

Vista dos Arames23
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Detalhe Bomba Manual17
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Assinado com senha por [COP71536] [SENHA] LUIZ TADEU DIAS MEDEIROS em 18/04/2023 - 16:16hs e [COP69825] [SENHA] OMAR JOSÉ BATISTA GAMA em 20/04/2023
- 15:07hs.
Documento Nº: 2743672.19622632-9234 - consulta à autenticidade em https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=2743672.19622632-9234
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